_ Zgorzelec, dnia 19 stycznia 2017 roku
HK-4420-2/JC/17

Ocena czastkowa jako$ci wody pobranej
dnia 16 stycznia 2017 roku
w Zawidowie, Plac Zwycigstwa 21/22
- Urzad Miejski — kran w toalecie

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 2/N z dnia 19 stycznia 2017 roku
stwierdza si¢ co nastepuje:
Bakteriologicznie woda bez zastrzezen.
Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo stabym zapachu. Zawarto$¢ jonu amonowego.
przewodnos¢ whasciwa oraz odczyn w granicach norm sanitarnych.
Pod wzgledem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresie podstawowej analizy
sanitarnej. woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna

odpowiadaé¢ woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2015r.. poz. 1989)
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Zgorzelec, 19 stycznia 2017 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu

Laboratorium Monitoringu $rodowiska
59-900 ZGORZELEC ul. Warszawska 11
tel. 75 64 94 525, fax 75 64 94 529

oryginat - kopia

SPRAWOZDANIE Z

BADANIA WODY Nr 2/N

Zleceniodawca

Sekcja Higieny Komunaine
PSSE Zgorzelec
Nazwa firmy - imie 1 nazwisko

59-800 Zgorzelec

Warszawska 11

kod pocztowy, miejscowosé ulica, nr
Nr probki ”a,dfmy przez ’ Probkobiorca Pracownik Sek‘c;l Higieny
Probkobiorce Nr probki Komunalnej PSSE
Rodzaj probki Woda do spozycia Stan probki Prawidtowy
. o Zawidow, Pl Zwyciestwa 21/22. Urzad Miejski - kran w toalecie
Pochodzenie probki i . . o
Okresienie migjsca 1 punktu pobrania probki
. 16.01.17 i . 2IN
Prébke pobrano Kod nadany probce w laboratorium L
data Kod probki
160117 ] ) 8/HK/Zg/N/17
Probke dostarczono Probke badano wg zlecenia wewngtrznego ) 9
data Nr zlecenia wewnetrznego
16.01.47 . 17.01.17
Badania rozpoczeto Badania zakonczono
data data
= Laboraternivn e CCLESINICZY W DODICTANIU 1 lraNSPOrCa Probes

< Wireki 2 bagan 0dnoszg sie wytaczrre 4o badane] probk

- Spraw
- Khient s

Jdanie me moze byc powielane nacze) jak ylko w catosct

Lrawo ao rekiamacy w erminie 14 dni od daly potwierdzenia otrzymania sprawozdania
* W trakcie realizac) cadan nie wystgpily zadne szczegdlne okoheznoser mogace

wilynad na wynik koncowy badania

- Dokumenty « zapisy dolyczace badana oraz badanej/ych probkiiek nie uete w niniejszym raporcie przechowywane sa Laboratorium Monitoringu Srodowiska Moga by¢

udosigpnione klientow na jego zyczenie

Analiza mikrobiologiczna - kod probki 2/N
Kierunek badania Metoda badawcza Jednostka Wynik badania Niepewnos¢
| I520R DRI Guupy cgh PN-EN iSO 9308 -1° 201412 jtk™/ 100 ml 0 ;
w 100 mt wody A
LiezbaEsCigclia Gl PN-EN IS0 9308 -1° 2014-12 itk* 100 mi 0 .
w 100 mi wody A
Analiza fizykochemiczna - kod probki 2/N
Kierunek badania Metoda badawcza Jednostka Wynik badania Niepewnos$é
Metnosc A PN-EN ISO 7027: 2003 NTU 0.85 t 0,11
Barwa A PN-EN ISO 7887 2012p 7 mg/t Pt <5** £ =
PB-01 00.00, edycja 3
ac Z1R
LS z dnia 18 03 2015 ¢
Qdczyn pH A 70 § 0.1
(temp 25% C;
Korekta ca pomaecy urzgdzenia qo PN-EN I1ISO 105232012
konrwpuwsac‘ﬁ wplywa lemperatury Temperatura: 12,3 °C
Ponizep wyniku podans temperature
pomianu
Przewodnosé wfa?ciwa A 351 n 4
{temp 25° C)
Korekia za pomocy urzgdzenta do PN-EN-27888. 1999 uSem
’ KOMpENsacy wplywu temperatury Temperatura: 12,2 °C
Ponize; wyniku podano lemperature
poTLac
| Stezenie jonu armonowege A PN-1ISO 7150-1. 2002 mg/l <0,037** ¥ -

A~ Mslcda akredylowana zakies akredytacy PCA nr AB 668
CIK - ednostka tworzaca kolonie 3

Togranca oznacsainose

Podana warlosc fepewnoser mie uwzgleania mepewnosc Zwigzane; £ pobieraniem probki

Podana niepewnosé rozszerzona wynika z niepewnoscl standardowe)

Dfnaér w nrrvhiizen. G& o

Metody speiniaja wymagania dotyczgce metod okresionych w Rozporz

Srodowiske 2 diva 27 iistopada 2002 ¢ Dz U 2002 Nr 204 poz 1728

Sprawozdanie zatwierdzit:
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Sprawqgdanis autonzow,
KONIEC SPRAWOZDANIA

PSSE w Zgorzeicu LMS, sprawozdanie z badania wody nr 2/N

zlozune) pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, ktory dla rozktadu normalnego zapewnia poziom

qdzeniu Ministra Zdrowia 2 ania 13 listopada 2015 r. (Dz.U 2015 poz 1989) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
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