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Ocena czastkowa jako$ci wody pobranej
dnia 20 lutego 2017 roku
w Zawidowie, ul. Parkowa 2

_ Przedszkole — kurek czerpalny w piwnicy

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 36/Z z dnia 23 lutego 2017 roku
stwierdza sie co nastepuje:
Bakteriologicznie woda bez zastrzezen.
Woda przezroczysta, bezbarwna, 0 bardzo stabym zapachu. Przewodno$é wlasciwa, stezenie
jonu amonowego i odczyn pH w granicach norm sanitarnych.
Pod wzgledem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrow,
woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadaé woda

przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra 7drowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2015, poz. 1989)
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M Laboratorium Monitoringu Srodowiska

59-900 ZGORZELEC ul. Warszawska 11
tel. 75 64 94 525, fax 75 64 94 529
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 36/Z
P.U.K. Sp.zo.0. 59-970 Zawiddw ul. Dworcowa 4
Zleceniodawca ) o . " i ;
Nazwa firmy - imig i nazwisko kod pocztowy, miejscowosé ulica, nr
Nr prébki nadany przez 22 . Pracownik Sekcji Higieny
Prébk T ;
prébkobiorce Nr prébki robkoblorcd Komunalnej PSSE
Rodzaj prébki Woda do spozycia Stan probki Prawidtowy
. i Zawidéw, ul. Parkowa 2, Przedszkole - kurek czerpalny w piwnicy
Pochodzenie probki o o
Okreslenie miejsca i punktu pobrania probki
20.02.2017 i 36/Z
Prébke pobrano Kod nadany prébce w laboratorium .
data Kod probki
20.02.2017
Prébke dostarczono Prébke badano wg zlecenia wewnetrznego 35/HK/ZQIZ/17
data Nr zlecenia wewnetrznego
i 20.02.2017 21.02.2017
Badania rozpoczeto Badania zakoticzono
data data
+ Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probek.
- Wyniki z badan odnosza sie wylgcznie do badanej probki

+ Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci

Kiient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
+ W trakcie realizacji badan nie wystapity zadne szczegoine okolicznosci mogace wplyna¢ na wynik kofcowy badania.
« Dokumenty i zapisy dotyczace badania oraz badanejlych probkifek nie ujgte w niniejszym raporcie przechowywane sg

L aboratorium Monitoringu Srodowiska. Moga byé
udostegpnione klientowi na jego zyczenie.

Analiza mikrobiologiczna - kod prébki 36/Z
Kierunek badania Metoda badawcza Jednostka Wynik badania Niepewnos¢
Liczba bakterii grupy coli PN-EN SO 9308 -1: 2014-12 jtic*/ 100 m 0 .
w 100 ml wody A
LigzbaiEsEiehcnts cal PN-EN ISO 9308 -1: 2014-12 jtk*/ 100 m 0 -
w 100 ml wody A
Analiza fizykochemiczna - kod prébki 36/Z
" Kierunek badania Metoda badawcza Jednostka Wynik badania Niepewno$¢
Metnos¢ A PN-EN I1SO 7027: 2003 NTU <0,13** + -
Barwa A PN-EN ISO 7887: 2012 p. 7 mg/l Pt <5 t -
PB-01.00.00, edycja 3
4apach z dnia 18.03.2015 1. - 21R
Odczyn pH A 7.2 + 0,1
(temp. 25° C)
Korekta za pomoca urzgdzenia do PN-EN 1SO 10523:2012 B
kompensaciji wptywu temperatury Temperatura: 11,0 °C
Ponizej wyniku podano temperature Y
pomiaru
Przewodno$¢ wiasciwa A 264 ¥ 4
(temp. 25° C)
Korekta za pomocg urzgdzenia do PN-EN-27888: 1999 pS/Cm
kompensaciji wplywu temperatury Temperatura: 10,6 °C
Ponizej wyniku podano temperaturg T
pomiaru
Stezenie jonu amonowego A PN-ISO 7150-1: 2002 mg/l <0,037** T -
A - Metoda akredytowana- zakres akredytacji PCA nr AB 668.
* jtk - jednostka tworzaca kolonie

** - granica oznaczalnosci

Podana warto$cé niepewnoéci nie uwzglednia hiepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki.
ufnosci w przyblizeniu 95 %.

Metody spetniajg wymagania d

Podana niepewnos¢ rozszerzona wynika z nispewnosci standardowej zlozonej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dia rozkiadu n
otyczace metod okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1989) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
$rodowiska z dnia 27 listopada 2002 1. (Dz.U.2002 Nr 204 poz. 1728).
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