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Ocenn czgstkown jakosci wody pobrancj
dnin 26 paZdzicrnika 2021 roku
w Zawidowie, ul. Parkowa 2

- Przedszkole - kurck czerpalny w piwnicy

Na podstawie sprawozdunin 7 budunin wody Nr 410/Z z dnia 28 puzdziernika 2021
roku stwierdzn si¢ co nastgpuje:
Woda prze’roczysta.
Pod wegledem fizykochemicznym, przy uwzglgdnieniu niepewnodei, w zakresic badanego
parumetru (dotyczy metnodei), woda odpowlnda wymaganiom higieniczno-sanitarnym,

jakim powinna odpowinda¢ woda przeznaczona do spoZyciu preez ludzi,

Podstawa prawna:

o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawio Jukosci wody
przeznuczonej do spozycin preez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294)
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