R = _—

— ./ P
B v R R e e Ty e i £ e S

Pa"S?WO\W Powlatowy Inspektor Sanitamy
w Zgorzelcu

59-900 ZGORZELEC ' . :
ul. Warszawska 11 Zgorzelec, dnia 22 sierpnia 2025 roku

tel. 75 8494520, 75 6494526, fax 75 6494529
HK.9020.219.2025

Ocena czastkowa jako$ci wody pobranej
dnia 20 sierpnia 2025 roku
we Wrociszowie Gornym 9

— kurek czerpalny w pomieszczeniu gospodarezym

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 246/N z dnia 22 sierpnia 2025 roku

Q stwierdza sie co nastgpuje:
Bakteriologicznie woda bez zastrzezen.

Pod wzgledem mikrobiologicznym, w zakresie badanych parametrow, woda odpowiada

wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona

do spozycia przez ludzi.

Podstawa prawna:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANJTARNY
w Zgorz

Sporzadzila: Andrzej Kellner
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Oddziat Laboratoryjny
07.01.01 (Aktualizacja na dziert 13.10.2022 r.)
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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGORZELCU
Laboratorium Monitoringu Srodowiska
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec
tel. 75 64 94 525, fax: 75 64 94 529
oryginat — kopia
O SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 246/N

Sekcja Higieny Komunalnej PSSE Zgorzelec
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec

Nazwa i adres firmy, imie i nazwisko zleceniodawcy

Zleceniodawca "

Nr probki nadany przez

Pracownik Sekcji Higieny Komunalnej
probkobiorce !

4 : ; 1)
8 Probkobiorca PSSE w Zgorzelcu

Rodzaj probki " Woda do spozycia Stan probki Prawidtowy

e — Ocena jakosci wody w obszarze regulowanym prawnie
el badania probki

Okreslenie celu badania probki

Spa. Sbki 7 Wodociag sieciowy Zawidow, Wrociszow Gorny 9 - kurek czerpalny w pomieszczeniu gospodarczym
ochodzenie probki

Okreslenie miejsca i punktu pobrania probki

Giaia sobea sbki " 20.08.2025 Kod probki nadany w 246/N
ata pobrania probki .
P P data laboratorium Kod probki
; g s o 20.08.2025 ) . 51 /HK/Zg/N/25

Data dostarczenia prébki Probke badano wg zlecenia
é‘-:)] data Nr zlecenia zewngtrznego

~ _ 20.08.2025 . : 22.08.2025

Badania rozpoczeto Badania zakonczono
data data

1) Informacje podane/dostarczone przez klienta

- Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébek oraz nie ponosi odpowiedzialnosci za wszyslkie informacje podane przez klienta.

- Probki pobrane wedlug deklaracji klienta (PN-EN ISO 19458: 2007 i PN ISO 5667-5: 2017-10) "

» Wyniki z badan odnoszg sie wylgcznie do dostarczonej probki.

- Sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

- Klient ma prawo do skargi w lerminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

« W trakcie realizacji badan nie wyslapily zadne szczegolne okoliczno$ci mogace wplynac na wynik koricowy badania ,
+ Dokumenty | zapisy dotyczace badania oraz badanejlych probkifek nie ujgle w niniejszym raporcie przechowywane sg w Laboratorium Monitoringu Srodowiska. Mogg byc

udostgpnione klientowi na jego zyczenie

Dodatkowe informacije:
Brak.
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07.01.01 (Aktualizacja na dzier 13.10.2022r.)
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Oddziat Laboratoryjny -
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 246/N
Analiza mikrobiologiczna
$ NDS***
Kierunek badania Metoda badawrza Statu's. Jednostka Wynik Niepewnos¢
badania
PN-EN 1SO 9308 -1: 2014- R 0
Liczba bakterii grupy coli 12+A1:2017-04 A jtk/ 100 ml 0
metoda fitracyi membranowe|
PN-EN ISO 9308 -1: 2014- p 0
Liczba Eschenichia coli 12+A1:2017-04 A jtk/ 100 ml 0
meloda filtracji membranowe]
: PN-EN ISO 7899-2:2004 ; - 0
Liczba enterokokow katowych e " A jtk/ 100 ml 0
“) A - akredylowany. N - nie akredylowany Data | godzina oznaczenia zapachu: = B
**) granica oznaczainodai Data | godzina oznaczenia smaku: * B

***) NDS - najwy2sze dopuszczalne warnosci wsaknikéw okredlonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2264)
jtk - jednostka tworzgca kolonie

() - metoda inna niz w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294)

2) Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm. Speinia wymagania dotyczace metod w obszarze regulowanym prawnie,

3) Zalecane: 100 jik/1 ml w wodzie wprowadzane) do sieci wodoaggowe) | 200 /1 mi w kranie konsumenta.

4) Zalecane w kranie konsumenta do 15mg P11 .

5) TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 hudanie wykonuje sig melodq uproszczona, w przypadku pozostalych wynikéw stosuje sie metode peinq. 2rédiem wody odniesienia jest woda stosowana w laboratorium, wolna od
smaku, zapachu | mikroorpanizmaw.

6) TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ melodq uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw slosujo sig metodg pelnq. Zrodlem wody odniesienia jest woda stosowana w laboratorium, wolna od smaku,
zapachu | mikroorganizmow

Przechowywanie probki do oznaczania smaku | zapachu: 24-72 h. Przed oznaczaniem smaku | zapachu usunigto chlor z probki.

Podana wartos¢ niepewnosd nie uwzglednia niepewnodcl zwiazanej z pobieraniem probki

Podana niepewnos< rozszerzona wynika z niepewnosci stancardowe] zhoonej pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenia k=2, kidry dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnodci w przyblizeniu 85 %

Dia badan mikrobiologicznych podana przedzial niepewnosc pomiaru przy wspdtczynniku rozszerzenia k=2 | poziomie ufnodci 95% wg. PN-1SO 29201:2022-02

Melody speiniajq wymagania dolyczace metod okreslonych w Rozporzqdzeniu Minisira Zdrowia z dnla 7 grudnia 2017 r. (Dz.U 2017 poz. 2264).

(") Waenloéa poprzedzone znakiem™" fub <" s rezultatami. Dla rezultalow niepewnost podawana jest dia ustalonych granic oznaczania.

Sprawozdanie zatwierdzit: Sprawozdanie autoryzowat:
mmowmli ma)
Oddzialu Laboratpryjnego / LABOKATORYJNY
{ Onﬂwgrium Monlitoringu
a uza rodowiska .
Katarzyn rym MLODSZY ASYSTENT
KONIEC SPRAWOZDANIA
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